Probenummer: P241846-5
Probenbezeichnung: VZ Seestrafle-Amberg-Seeblick-Sonnleiten, Laufbrunnen bei Haus Seeblick 44
Eingangsdatum: 13.06.2024
Untersuchungsbeginn: 13.06.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 13.06.2024
Probenahmeort: VZ Seestrafie-Amberg-Seeblick-Sonnleiten
Messort: Laufbrunnen bei Haus Seeblick 44
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewolkt
R isch und
Wetter an den Vortagen egneilsc un
kiihl.
Lufttemperatur in °C 16
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PWwW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
farblos oder ONORM M
Férb farbl
aoung avios los / senza 6620:2012
Tribun keine keine oder ONORM M
une los/senza 6620:2012
ONORM M
hmack .. .b. .a.
Geschmac n.a o.b. oder n.a 66202012
. ONORM M
Bodensatz kein 66202012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 9,7 <25 DIN 38404-4:1976
lektrische Leitfdhigkeit bei 25°C
CIERHSEhe Lettiangiett bet in pS/cm 317 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfahigkeit bei 20°C
erektriseiie Leltidngiert bel in pS/em 284 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7.9 6,5-9,5 ENISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchun
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PWwW Methode
ZKzojgmeb‘ldende Finheiten bei KBE in 1 ml 1 <100 EN ISO 6222:1999
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei

36°C KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Pruflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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